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■ 本書の著作権は弊社に帰属します。本書の一部または全部を弊社に無断で転載、複製、改変などを

行う事は禁じられております。 

■ 本書に記載された仕様、デザイン、その他の内容については、改良のため予告なしに変更される場

合があります。現に購入された内容とは一部異なる事があります。 

■ 本書の内容に関しましては万全を期して作成していますが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなど

がありましたら弊社までご連絡ください。 

■ 本書に記載されている商品・サービス名は、各社の商標または登録商標です。 

■ 本製品の仕様に際しては、本書に記載した使用方法に沿ってご使用ください。 

■ 当製品は、記憶されたデータにつきましては、バックアップ機能を有しており、装置の故障等の際

のデータにつきましては、ＳＤカードに保存されますが、万一のデータ消失、破損に備えてのバッ

クアップを推奨いたします。 

 本製品に起因する債務不履行または不法行為に基づく損害賠償責任は、弊社に故意または重大

な責任があった場合を除き、本製品の購入代金と同額とさせていただきます。 

■ 本製品に隠れた瑕疵があった場合、無償にて当該瑕疵を補修し交換いたしますが、当該瑕疵に基づく

損害賠償の責に任じません。 
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月報くんを使用するにあたって必要な機器・アプリ等及びインスト

ール方法 
 

必要な機器の選定 
 

 

月報くんのご利用に当たって必要な機器の選定、アプリのインストール方法などは、弊

社からご提供している「導入案内」を御覧ください。 

もし、導入案内がお手元にない場合は、インターネットからダウンロードするか弊社ま

でお問合せ下さい。 
 

インターネットからダウンロードする場合 

     下記の URLにアクセスして下さい。 

http://geppou.jimdo.com/ 
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スマートフォン・タブレットの操作方法の基本 

 

・タップ 

タップとは、指でタッチスクリーンを軽く１回たたくことです。  

Androidスマートフォンの一番基本的な操作で、アプリの起動や画面の切り替えなどに使います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ロングタップ 

ロングタップとは、指でタッチスクリーンを押さえた状態のまま、しばらく指を離さないことです。 

使っているアプリの機能メニューを呼び出したり、ホーム画面のアイコンを動かせる状態にできま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

画面を軽くポンとたたく感じです。 

 

画面を１秒以上押したまま離さないで待つと、ア

プリがロングタップと判断してロングタップ時

の処理が起動します。 
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・ダブルタップ 

ダブルタップとは、指でタッチスクリーンを軽く２回たたくことです。 

例えばブラウザ上でダブルタップすると、文章が画面の幅におさまるように拡大・縮小されます。  

※月報くんでは、ダブルタップは使用しません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・スワイプ（フリック） 

スワイプとは、タッチスクリーンに指で触れて軽く払う（スライドさせる・移動させる）ことです。 

画面を次へ移動させる時や、画面を下に早くスクロールさせたい時に使います。  

Androidスマートフォンでは、スワイプでの文字入力が主流になりつつあります。 

「フリック」とも言われます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

画面上を２回たたくとダブルタップの処理が起

動します。 

 

指で画面に触れたまま上下左右に移動させます。 
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画面上のボタン  

 

・戻るボタン 

  「ひとつ前の状態に戻る」ボタンです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ホームボタン 

  電源を入れると最初に表示される画面に戻るボタンです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・起動中アプリボタン 

  現在起動しているアプリの画面がリストアップされます。 

 

 

「ひとつ前の状態に戻る」ボタンです。 

電源を入れると最初に表示される画面に戻るボタンです。 

現在起動しているアプリの画面がリストアップされます。 
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のアイコンをタップします。 

月報くんの起動 

 

【起動方法１】 

 

画面上の下図のアイコンをタップします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【起動方法２】画面上に見つからない場合 

 

メニューのプログラムをタップします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「電」のアイコンをタップします。 



 8 

「月報くん」をタップします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「電」のアイコンをタップしてください 

月報くんが起動すると次章「月報くんの起動画面」が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「電」のアイコンをタップしてください 

画面を上にスワイプして下にスクロールさせま

す。 
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月報くんのメイン画面 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 各部位の名称と使用方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名称 機    能 

①ステータスバー 
androidの基本的な操作を行うときに使用する領域です。 

月報くんの操作には直接関係しません。 

②点検を行う 事業場の月次点検を行う際はここをタップします。 

③設定情報 

点検者（電気管理技術者）ご本人の情報や電気料金情報、計算式

データ入力、および月報くんのシステム設定を入力する際にタッ

プします。 

④終了 

月報くんを終了する際にはここ（「電」のアイコンの部分）をタ

ップします。 

※ただし、android の OS の仕様により月報くんは完全に終了せ

ずバックグラウンドに残ります。 

⑥メニューバー 
文字入力画面の文字種の選択、表示・非表示を切り替える際に使

用します。 

①ステータスバー 

②点検を行う 

③設定情報 

④終了 

⑤メニューバー 
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初期設定 

 

 

 実際に点検を行う前に「点検を行う事業場情報の登録」と「点検者の登録」を行う必要があります。

この章ではこれらの登録方法を解説します。 

 

 

点検者情報の登録 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設定情報をタップします。 

点検者情報をタップします。 
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画面上の任意の場所を指で押したまま下に

ずらすと･･･ 

画面がスクロールして電話番号以下の部分

が表示されます。 

この取扱説明書では、以降この操作を「スワ

イプ」と表記します。 
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⑬登録 

⑫戻る 

①技術者名 

③所属団体(協会)１ 

④所属団体(協会)２ 

⑤登録番号 

⑦電話番号 

⑧FAX番号 

⑨携帯番号 

⑥住所 

②事業社名 

⑩メールアドレス 

⑪銀行口座 
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名称 機    能 

①主任技術者名 
本システムを使用する電気管理技術者ご本人(あなた様)の氏名を入力します。 

報告書に印刷されます。 

②事業社名 

本システムを使用する電気管理技術者ご本人が経営もしくは所属されている会

社名を入力します。(例：山田電気管理事務所 など) 

報告書に印刷されません。 

③所属協会１ 

使用されるご本人が所属されている団体名・協会名を入力します。 

例：東京電気管理技術者協会 

「所属協会名１」＋スペース＋「所属協会２」の形式で報告書に印刷されます。 

④所属協会２ 

主に団体・協会の支部名を入力します。 

例：東京東支部 

「所属協会名１」＋スペース＋「所属協会２」の形式で報告書に印刷されます。 

⑤登録番号 

使用されるご本人の登録番号を入力します。 

例：「５５」 

報告書に印刷されます。 

⑥住所 
使用されるご本人の住所を入力します。 

表紙に印刷されます。(報告書には印刷されません) 

⑦電話番号 
使用されるご本人の連絡先電話番号を入力します。 

表紙に印刷されます。(報告書には印刷されません) 

⑧FAX番号 
使用されるご本人の FAX番号を入力します。 

表紙に印刷されます。(報告書には印刷されません) 

⑨携帯番号 
使用されるご本人の携帯番号を入力します。 

表紙に印刷されます。(報告書には印刷されません) 

⑩メールアドレス 
使用されるご本人のメールアドレスを入力します。 

表紙に印刷されます。(報告書には印刷されません) 

⑪口座番号 

請求書に記載する口座番号を入力します。 

ここで入力した口座名は、すべての事業場に反映されます。 

※各事業場ごとに入力する事も可能です。 

請求書に印刷されます。 (報告書には印刷されません) 

 ※2016/2時点では請求書印刷機能はまだ実装しておりません。 

⑫戻る 戻るをタップすると入力したデータを破棄して点検者情報画面を終了します。 

⑬登録 
登録をタップすると入力したデータをファイルに保存して点検者情報画面を終

了します。 
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点検者情報データは印刷される帳票の以下の部分に反映されます。 

 

    自家用電気工作物点検結果報告書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

点検測定記録表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 印刷帳票１ 

 

所属協会１ 

所属協会２ 

技術者名 

電話番号 

携帯番号 

FAX番号、住所 

技術者名、登録番号 

所属協会 
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 印刷帳票２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 印刷帳票３ 

技術者名、登録番号 

所属協会 

技術者名 

所属協会１、登録番号 
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 印刷帳票４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 印刷帳票５ 

技術者名、登録番号 

所属協会 

技術者名 

所属協会１、登録番号 
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 常用発電機点検表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 非常用予備発電機点検表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

技術者名 

所属協会１、登録番号 

技術者名 

所属協会１、登録番号 
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事業場の登録・編集・削除 

 

 

 事業場の登録・編集・削除画面の表示 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業場情報メニューの表示 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「事業場を編集」をタップします。 

①事業場を追加 

②事業場を編集 

④事業場を削除 

③事業場を並替え 

⑤中止 
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名称 機    能 

①事業場を追加 
新規事業場を登録する場合に選択します。 

事業場は、リストの任意の場所に追加することができます。 

②事業場を編集 既に登録してある事業場のデータを変更する場合に選択します。 

③事業場を削除 登録してある事業場データを一件だけ削除する場合に選択します。 

④事業場情報並替える 登録してある事業場データの表示順を変更する場合に選択します。 

⑤中止 この画面を終了して事業場一覧の画面に戻ります。 
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 事業場を新規登録する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業場を追加する場所を指定する 

 

「ここに追加する」が登録済みの事業場の間に表示されます。 

新しい事業場を追加する場所を指定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「事業場を追加」をタップする 
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事業場名の登録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名称 機    能 

①事業場名１ 

登録する事業場(需要家)の会社名・団体名を入力します。 

月報の事業場欄には、この項目と②の項目を組合わせた名称を印刷します。 

事業場名は、「事業場名１ 事業場名２」と印刷されます。事業場名１と事業場

名２の間には、空白(スペース)が一文字分入ります。 

例）事業場名１＝○○産業株式会社 

  事業場名２＝△△支店      の場合には、 

「○○産業株式会社 △△支店」と印刷されます。１行で欄に入らない場合に

は、２行に分割されて印刷を行います。 

②事業場名２ 登録する事業場の支店名を入力します。 

③住所 事業場の所在地を入力します。 

④担当者名 事業場の担当者名を入力します。 

⑤次へ 電力会社情報の登録を表示します。 

⑥戻る 事業場リスト画面に戻ります。 

⑦登録 事業場情報を登録して、メイン画面に戻ります。 

 

    

 

②事業場名２ 

③住所 

④担当者名 

⑤次へ 

⑥戻る 

⑦登録 

①事業場名１ 
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 入力方法 

 

  文字の入力 

  データを入力する項目をタップします。 

  右図のように文字入力画面が表示されますので、ここに入力して「登録」ボタンをタップしてくだ

さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

数字の入力 

  データを入力する項目をタップします。 

  右図のように文字入力画面が表示されますので、ここに入力して「登録」ボタンをタップしてくだ

さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 23 

電力会社情報の登録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名称 機    能 

①電力会社 
事業場が契約している電力会社を一覧から選択します。 

下記の契約種別の項目に影響します。 

②電力会社・支部支店名 
電力会社の支部支店名を登録します。 

このデータは、印刷帳票１にのみ印刷されます。 

③契約種別 

①で選択した電力会社の契約種別が一覧表示されます。 

選択した契約種別と使用量、デマンド等から電気料金を算出します。 

(Ver.3.0では未対応です) 

④次へ 印刷帳票の選択と登録画面を表示します。 

⑤戻る 事業場名の登録画面に戻ります。 

⑥登録 事業場情報を登録して、メイン画面に戻ります。 

 

②電力会社・支部支店名 

③契約種別 

④次へ 

⑤戻る 

⑥登録 

①電力会社選択 
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印刷帳票の選択と登録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名称 機    能 

① 印刷帳票 

印刷帳票１～５の中から選択して下さい。 

印刷帳票は下記のとおり対応しております。 

「印刷帳票 1」→東京電気管理技術者協会様フォーマット 

「印刷帳票 2」→中部電気管理技術者協会様フォーマット 

「印刷帳票 3」→関西電気管理技術者協会様フォーマット 

「印刷帳票 4」→中国電気管理技術者協会様フォーマット 

「印刷帳票 5」→九州電気管理技術者協会様フォーマット 

※帳票の独自フォーマットは「②フリーフォーマット帳票」で作成可能

です。 

 ご要望があればカスタマイズ帳票を作成いたしますのでお問い合わせ

ください。 

② フリーフォーマット帳

票 

ユーザー様が Excel で作成したフォーマットを印刷する場合にチェック

を ONにして下さい。 

フリーフォーマット帳票の作成方法、設定方法は別途「フリーフォーマ

ット帳票について」を参照してください。 

③表紙 

表紙を印刷するかどうかを選択します。 

表紙を印刷する場合は、ONにして下さい。 

ONにすると点検メニューに「表紙」ボタンが表示されます。 

表紙データの入力方法は、「表紙データの入力方法」を参照して下さい。 

④次へ 発電機情報の登録画面を表示します。 

⑤戻る 電力会社情報の登録画面に戻ります。 

⑥登録 事業場情報を登録して、メイン画面に戻ります。 

 

②フリーフォーマット帳票 

③表紙 

④次へ 

⑤戻る 

⑥登録 

①印刷帳票 
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発電機情報の登録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名称 機    能 

①常用発電機 

事業場に設置されている常用発電機の台数を入力します。 

登録した台数分の常用発電機の登録ボタンが点検メニューに表示されま

す。 

②非常用発電機 

事業場に設置されている非常用発電機の台数を入力します。 

登録した台数分の非常用発電機の登録ボタンが点検メニューに表示され

ます。 

③太陽光発電機 

事業場に設置されている太陽光発電機の台数を入力します。 

登録した台数分の太陽光発電機の登録ボタンが点検メニューに表示され

ます。 

④次へ お客様情報等の登録画面を表示します。 

⑤戻る 印刷帳票の選択と登録画面に戻ります。 

⑥登録 事業場情報を登録して、メイン画面に戻ります。 

 

②非常用発電機 

③太陽光発電機 

④次へ 

⑤戻る 

⑥登録 

①常用発電機 
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 非常用発電機欄に２基と登録すると… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

点検メニューに非常用発

電機ボタンが２つ表示さ

れます。 
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お客様情報等の登録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名称 機    能 

①お客様番号 

お客様番号を登録します。 

ここに登録したデータは帳票に出力されるものではありません。 

備忘録としてご利用ください。 

②メータ番号 

メータ番号を登録します。 

ここに登録したデータは帳票に出力されるものではありません。 

備忘録としてご利用ください。 

③電柱番号 

電柱番号を登録します。 

ここに登録したデータは帳票に出力されるものではありません。 

備忘録としてご利用ください。 

④次へ 月次点検周期、年次点検月の登録画面を表示します。 

⑤戻る 発電機情報の登録画面に戻ります。 

⑥登録 事業場情報を登録して、メイン画面に戻ります。 

 

②メーター番号 

③電柱番号 

④次へ 

⑤戻る 

⑥登録 

①お客様番号 
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月次点検周期、年次点検月の登録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名称 機    能 

①月次点検月 
月次点検を実施する月を登録します。 

ここで登録した情報は、事業場リストの表示に影響します。 

②年次点検月 
年次点検を実施する月を登録します。 

ここで登録した情報は、事業場リストの表示に影響します。 

③次へ 点検予定画面を表示します。 

④戻る お客様情報等の登録画面に戻ります。 

⑤登録 事業場情報を登録し、メイン画面に戻ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②年次点検月 

③戻る 

④登録 

①月次点検月 

・点検の該当月でない

事業場は黒く反転し

ます。 

 

・年次点検の該当月に

なると☆印が表示さ

れます。 

点検月を隔月に設

定 

年次点検は３月と

設定する 

・年次点検が翌月に設

定されている事業場

には、○印が表示さ

れます。 
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登録ボタンをタップした後の画面 

 

 事業場追加画面で登録ボタンをタップすると下記の画面が表示されます。 

 続けて事業場を登録する場合は「ここに追加する」をタップしてください。 

 事業場の追加を終了する場合は「編集を終了」をタップしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 編集を終了をタップすると 

事業場一覧画面に戻ります。 

        事業場一覧画面に戻ります 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新しく追加した事業場が表示されます。 
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事業場を編集する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編集する事業場を指定する 

登録済みの事業場名が緑色で表示されます。 

編集する事業場を指定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   編集画面は、事業場を追加する画面と同じです。編集が終わったら「登録」をタップして狩猟し

て下さい。 

 

「事業場を編集」をタップする 
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事業場を並替え 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

並替える元の事業場を選択する 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

「事業場を並替え」をタップする 

確認して実行をタ

ップします。 
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移動先を指定する 

 並替え元の事業場を移動する先を指定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 指定した移動先に移動していることを確認して下さい。 
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事業場を削除する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

削除する事業場を選択する 

 削除する事業場を指定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

削除されたことを確認して下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「事業場を削除」をタップする 

確認して実行をタ

ップします。 
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   事業場データは印刷される帳票の以下の部分に反映されます。 

 

 

    自家用電気工作物点検結果報告書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業所(事業所名１が入力されていない場合は事業所名２) 

事業所名２(事業所名２が入力されていない場合は事業所名) 
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 点検測定記録表(表紙) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 印刷帳票１ 

事業所名１・事業所名２ 
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 印刷帳票２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 印刷帳票３ 

 

事業所名１・事業所名２ 

事業所名１・事業所名２ 
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 印刷帳票４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 印刷帳票５ 

 

事業所名１・事業所名２ 

事業所名・支部名 
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 常用発電機点検表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 非常用予備発電機点検表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業所名 

 

事業所名 
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電力会社の設定を行います 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    編集する電力会社を選択します 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ２０１６年２月時点で、電気料金についての未完成です。 

    ２０１６年４月以降に電気料金についてご提供します。 
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システム設定を行います 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①月報くんを使用する 

③検針値小数点桁数 

④事業場登録画面選択 

②システム更新画面へ 

⑤印刷文字色指定 

 今回点検データ 

⑥印刷文字色指定 

 前回点検データ 

⑦印刷文字色指定 

 前回点検データ 
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名称 機    能 

①月報くんを使用する 
チェックをタップすると月額課金の手続き画面に移行します。 

課金を行うことで、帳票の印刷が可能になります。 

②システム更新画面へ 
「月報くん」の最新バージョンに更新を行う画面に移行します。 

（通常、月報くんは自動更新されます。 

③検針値小数点桁数 検針値を小数点何ケタまで印刷するかを指定します。 

④事業場登録画面選択 
事業場を新規登録する画面を対話形式の画面にするか、一覧表示画面に

するかを指定します。 

⑤印刷文字色指定 

 今回点検データ 
今回点検データの文字色を指定します。 

⑥印刷文字色指定 

 前回点検データ 
前回点検データの文字色を指定します。 

⑦印刷文字色指定 

 前年同月点検データ 
前年同月点検データの文字色を指定します。 

⑧印刷余白 
帳票の上下左右の余白を設定します。 

0.1Pointで 2mm程度移動します。 

⑨インストール済みの 

PrinterShareを削除する 

PrinterShare の動作が不安定な場合に、いったん削除するためのボタン

です。 

弊社からご案内する場合を除き、ご利用をお控えください。 

⑩安定版の PrinterShare

を再インストールする 

⑨でPrinterShareを削除した後、再インストールするためのボタンです。 

弊社からご案内する場合を除き、ご利用をお控えください。 

⑪最新版の PrinterShare

を再インストールする 

PrinterShare最新版をご利用になる場合に使用するボタンです。 

弊社からご案内する場合を除き、ご利用をお控えください。 

 

⑧印刷余白 

⑩安定版の PrinterShareを再インストールする 

⑨インストール済みの PrinterShareを削除する 

⑪最新版の PrinterShareを再インストールする 
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点検作業を実施する 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「月次点検を行う」をタップします。 
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点検事業場を選択する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名称 機    能 

①事業場一覧 事業場の一覧を表示します。 

②戻る メイン画面を表示します。 

③事業場を編集 

以下の操作を行う場合に使用します。 

事業場を追加 

事業場情報の内容を修正 

事業場一覧を並替え 

事業場を削除 

 

 

①事業場一覧 

②戻る 

③事業場を編集 
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月次点検の該当月かどうかを表示する 

 

 

 事業場情報設定画面で月次点検を実施する月を設定した月と実施しない設定の月との表示の違いにつ

いて。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 全事業場を表示にチェックした場合は前画面（点検日時画面）の点検年月で入力した月に該当する事

業場名のみを表示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

月次点検を実施しない月は、チェックをはず

してください。 

月次点検を実施しない月に設定した場合、該

当する事業場は背景が黒く反転します。 
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 年次点検月の表示について 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 年次点検についての情報が一覧に表示されます。 

 

 

 

 

 

 

月次点検予定が設定されている事業場名に

は○印が表示されます。 

年次点検予定が設定されている会社・事業所

には☆印が表示されます。 

年次点検を実施する月にチェックして下さ

い。 

年次点検の該当月には、事業場名の前に☆マ

ークが表示されます。 

翌月に年次点検を控えている事業場には、事

業場名の前に○マークが表示されます。 
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点検済み事業場の表示方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

点検済み事業所名は背景がグレーに反転し

ます。 
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   点検日時の入力 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名称 機    能 

①点検日付 点検実施日付を入力します。 

②点検時間 点検実施時間を入力します。 

③天候 点検時の天候を入力します。 

④天候設定 ③の天候欄に表示する天候を登録します。 

⑤外気温 外気温を入力します。 

⑥室温 室温を入力します。 

⑦湿度 湿度を入力します。 

⑧整理番号 整理番号を入力します。 

⑨戻る 点検メニュー画面に戻ります。 

⑩登録 データを登録して点検メニュー画面に戻ります。 

 

 

①点検日付 

②点検時間 

③天候 

⑤外気温 

⑦湿度 

⑧整理番号 

⑨戻る 

⑩登録 

④天候設定 

⑥室温 
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点検日時で入力されたデータは以下の帳票で使用されます。 

 

   自家用電気工作物点検結果報告書             点検測定記録表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

表紙 印刷帳票１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 印刷帳票２ 印刷帳票３ 
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 印刷帳票４ 印刷帳票５ 

 

 

 

 

 常用発電設備点検表               非常用予備発電機点検表 
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 電力量計画面を入力する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名称 機    能 

①検針日 電力会社により指定された確定日を入力します。 

②乗率 
乗率を入力します。 

※使用電力量、デマンド等を印刷するには、乗率の入力が必須です。 

③契約電力 

電力会社との契約電力を入力します。 

○左側の欄には過去１２ヶ月の最大デマンドのデータを入力しま

す。 

点検時に入力したデマンドが契約電力を上回った場合、または

下回った場合はお知らせ画面が表示されます。 

○ 右側の欄には、設備容量から計算した契約電力を入力します。 

 

設備容量から計算した契約電力の印刷設定は、「印刷設定」画面の「そ

の他各種設定」の「契約電力印字設定」に行ってください。 

④契約電力確定日 過去一年間で最大デマンドを記録した月を入力します。 

⑤設備容量 設備容量を入力します。 

⑥戻る 点検メニュー画面に戻ります。 

⑦登録 データを登録して点検メニュー画面に戻ります。 

 

 

①確定日 

②乗率 

③契約電力 

⑥戻る 

⑦登録 

⑤設備容量 

④契約電力確定月 
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電力量計で入力されたデータは以下の帳票で使用されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 印刷帳票１ 印刷帳票２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 印刷帳票３ 印刷帳票４ 
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 印刷帳票５ 
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高圧受電盤を入力する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名称 機    能 

①電圧 Ｒ－Ｓ 電圧 Ｒ－Ｓの数値を入力します。 

②電圧 Ｓ－Ｔ 電圧 Ｓ－Ｔの数値を入力します。 

③電圧 Ｔ－Ｒ 電圧 Ｔ－Ｒの数値を入力します。 

④電流 Ｒ 電流 Ｒの数値を入力します。 

⑤電流 Ｓ 電流 Ｓの数値を入力します。 

⑥電流 Ｔ 電流 Ｔの数値を入力します。 

⑦電力 電力を入力します。 

⑧力率 力率を入力します。 

⑨高圧受電盤なし 

高圧受電盤がない簡易型キュービクルの場合は、この項目の「なし」

の左側の四角のチェックボックスにチェックして、右の文字入力項

目に「簡易型キュービクル」等の文字を入力します。 

入力した文字は、受電盤の項目に印刷されます。 

⑩戻る 電力量計画面を表示します。 

⑪次へ 検針区分画面を表示します。 

 

①電圧 Ｒ－Ｓ 

②電圧 Ｓ－Ｔ 

③電圧 Ｔ－Ｒ 

④電流 Ｒ 

⑤電流 Ｓ 

⑥電流 Ｔ 

⑦電力 

⑧力率 

⑨戻る 

⑩次へ 
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電力会社検針を入力する  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名称 機    能 

①今回検針日 

今回検針日を指定します。 

初期値は、電力量計の画面で「検針日を採用する」を選択した

場合は、当月の検針日が表示されています。「点検日を採用する」

を選択した場合は、点検日が表示されています。 

②今回指示① 

今回指示①を入力します。 

メータに表示されている乗率を掛ける前の数値をそのまま入力

して下さい。以降②～④も同じです。 

③今回指示② 今回指示②を入力します。 

④今回指示③ 今回指示③を入力します。 

⑤今回指示④ 今回指示④を入力します。 

⑥前回検針日 

前回検針日を指定します。 

初期値は、前回点検した時の「今回検針日」が表示されていま

す。 

⑦前回指示① 

前回指示①を入力します。 

初期値は、前回点検した時の「今回指示①」が表示されていま

す。(月が変わると、今月検針値が前月検針値に自動的に移動し

ます) 

メータに表示されている乗率を掛ける前の数値をそのまま入力

して下さい。以降②～④も同じです。 

⑦前回指示① 

⑧前回指示② 

⑨前回指示③ 

⑩前回指示④ ⑪最大需要電力 

⑫力率 

⑮メータ交換 

⑯戻る 

⑳登録 

②今回指示① 

③今回指示② 
④今回指示③ 

⑤今回指示④ 

①今回検針日 
⑥前回検針日 

 

⑬有効電力 

⑭無効電力 

⑱検針値を 

印刷する 
⑲差分 

⑰前回 

○21今回 
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⑧前回指示② 

前回指示②を入力します。 

初期値は、前回点検した時の「今回指示②」が表示されていま

す。 

⑨前回指示③ 

前回指示③を入力します。 

初期値は、前回点検した時の「今回指示③」が表示されていま

す。 

⑩前回指示④ 

前回指示④を入力します。 

初期値は、前回点検した時の「今回指示④」が表示されていま

す。 

⑪最大需要電力 

デマンド値を入力します。 

メータに表示されている乗率を掛ける前の数値をそのまま入力

して下さい。 

⑫力率 力率を入力します。 

⑬今月昼間有効電力量 有効電力量を入力します。 

⑭今月昼間無効電力量 無効電力量を入力します。 

⑮メータ交換 
メータ交換時に使用します。 

メータ交換データ入力画面が表示されます。 

⑯戻る 点検メニュー画面に戻ります。 

⑰前回 前回分入力画面に切り替わります。 

⑱検針値を印刷する 

電力会社の検針日を基準にした検針値を印刷します。 

詳しくは『「点検日を採用する」と「検針日を採用する」の違い』

を参照して下さい。 

⑲差分 
(今回検針値－前回検針値)×乗率を計算した数値を表示する画

面を表示します。 

⑳登録 入力したデータを登録して点検メニュー画面に戻ります。 

○21今回 今回分入力画面に切り替わります。 

 

    

 前回画面、差分画面を入れる 
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検針区分で入力されたデータは以下の帳票で使用されます。 

 

 

 

 点検測定記録表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 印刷帳票１ 印刷帳票２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 印刷帳票３ 印刷帳票４ 
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 印刷帳票５ 
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メータ交換画面 

 

  検針区分画面で、メータ交換ボタンをタップすると以下の画面が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名称 機    能 

①交換前のメータ 交換時指示① 交換前のメータの交換時の指示データ①を入力します。 

②交換前のメータ 交換時指示② 交換前のメータの交換時の指示データ②を入力します。 

③交換前のメータ 交換時指示③ 交換前のメータの交換時の指示データ③を入力します。 

④交換前のメータ 交換時指示④ 交換前のメータの交換時の指示データ④を入力します。 

⑤交換後のメータ 交換時指示① 交換後のメータの交換時の指示データ①を入力します。 

⑥交換後のメータ 交換時指示② 交換後のメータの交換時の指示データ②を入力します。 

⑦交換後のメータ 交換時指示③ 交換後のメータの交換時の指示データ③を入力します。 

⑧交換後のメータ 交換時指示④ 交換後のメータの交換時の指示データ④を入力します。 

⑨戻る 点検メニュー画面を表示します。 

⑩登録 
入力したデータを保存して点検メニュー画面を表示しま

す。 

  メータ交換時の計算方法 例： 

     前回指示：      １３３２４.２ 交換前のメータ交換時指示：１３６５９．４ 

     交換後のメータ交換時指示： ３５．８          今回指示：  ４９２．５ 

 

   計算式： 

    電力量＝((交換前のメータ交換時指示－前回指示)＋ 

(今回指示－交換前のメータ交換時指示))Ｘ乗率 

 

    ((１３６５９．４－１３３２４.２)＋(１４０３７．６－３５．８))Ｘ６０＝１４３３７ 

①交換前のメータ 交換時指示① 

②交換前のメータ 交換時指示② 

 ③交換前のメータ 交換時指示③ 

 ④交換前のメータ 交換時指示④ 

 ⑤交換後のメータ 交換時指示① 

 ⑥交換後のメータ 交換時指示② 

 ⑦交換後のメータ 交換時指示③ 

 ⑧交換後のメータ 交換時指示④ 

 

⑨戻る 

⑩登録 
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 メーター交換時の入力方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「前回指示」の項目には、前回入力した検

針値が自動的に表示されていますので、改

めて入力する必要はありません。 

「今回指示」の項目には、新しく取り付け

られたメータの現在表示されている数値を

入力します。 
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「交換前のメータ交換時指示」には、交換

前のメータが、交換直前に表示していた数

値を入力します。 

「交換後のメータ交換時指示」には、交換

後の新しいメータが、交換直後に表示して

いた数値を入力します。 
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   交換前、交換後の算出方法は、以下の通りです。 

－ 
(マイナス) 

＋(プラス) 

交換前のデータ(差分) 

－ 
(マイナス) 

交換後のデータ(差分) 

今回の検針値 前回の検針値 メータ交換値 
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現在値を採用する場
合は、点検年月日の日
付を点検日に割り当
てます。 

 

「点検日を採用する」と「確定日を採用する」の違い 

 

 

   点検日を採用する ･･･ 点検を実施した日のメータの測定値を検針区分画面の今回検針に入力

する場合にはこちらを指定します。 

               点検日は点検日時画面の点検年月日に設定した日付を採用します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一日平均算出には、前回点検日から今回点検日ま

での日数を採用します。 
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   確定日を採用する ･･･ メータに表示される確定値のデータを検針区分画面の今回検針に入力

する場合にはこちらを指定します。 

               確定日は、点検日時で入力した「年」と「月」および電力量計画面で

入力した「検針日」から作成されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 これらの組み合わせで確定日を作成します 
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今回の確定日 

前回の確定日 
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「確定日を採用する」と「点検日を採用する」それぞれの選択時の印刷帳票上の違い 

 

 １、「検針日を採用する」を選択した場合 （印刷帳票１の場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ２、「点検日を採用する」を選択した場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電力会社検針日のデータが印刷されます。 

電力会社検針日の「前月」データが印刷されます。 

 電力会社検針日の「今月」と「前月」との差が 

印刷されます。 

 

点検日当日のデータが印刷されます。 

点検日当日の「前月」データが印刷されます。 

 点検日当日の「今月」と「前月」との差が 

印刷されます。 
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「確定日を採用する」と「点検日を採用する」それぞれの選択時の印刷帳票上の違い 

 

 １、「確定日を採用する」を選択した場合(印刷帳票２の場合) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ２、「点検日を採用する」を選択した場合 

 

   「検針日を採用する」を選択した場合と同じ内容を印刷します。 

 

 

電力会社検針日のデータが印刷されます。 

点検日当日のデータが印刷されます。 

電力会社検針日の「前月」データが印刷されます。 

 電力会社検針日の「今月」と「前月」との差が 

印刷されます。 
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「確定日を採用する」と「点検日を採用する」それぞれの選択時の印刷帳票上の違い 

 

 １、「確定日を採用する」を選択した場合(印刷帳票３の場合) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ２、「点検日を採用する」を選択した場合 

 

 

 

 

電力会社検針日のデータが印刷されます。 

点検日当日のデータが印刷されます。 

電力会社検針日の「前月」データが印刷されます。 

 電力会社検針日の「今月」と「前月」との差が 

印刷されます。 

 

電力会社検針日のデータが印刷されます。 

点検日当日のデータが印刷されます。 

点検日当日の「前月」データが印刷されます。 

 点検日当日の「今月」と「前月」との差が 

印刷されます。 
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「確定日を採用する」と「点検日を採用する」それぞれの選択時の印刷帳票上の違い 

 

 １、「確定日を採用する」を選択した場合(印刷帳票４の場合) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ２、「点検日を採用する」を選択した場合 

 

 

電力会社検針日のデータが印刷されます。 

電力会社検針日の「前月」データが印刷されます。 

 電力会社検針日の「今月」と「前月」との差が 

印刷されます。 

 

点検日当日のデータが印刷されます。 

点検日当日の「前月」データが印刷されます。 

 点検日当日の「今月」と「前月」との差が 

印刷されます。 
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「確定日を採用する」と「点検日を採用する」それぞれの選択時の印刷帳票上の違い 

 

 １、「確定日を採用する」を選択した場合(印刷帳票５の場合) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ２、「点検日を採用する」を選択した場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

点検測定記録表 

電力会社検針日のデータが印刷されます。 

電力会社検針日の「前月」データが印刷されます。 

 

電力会社検針日の「今月」と「前月」との差が 

印刷されます。 

 

点検日当日のデータが印刷されます。 

点検日当日の「前月」データが印刷されます。 

 

点検日当日の「今月」と「前月」との差が 

印刷されます。 
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高圧受電盤で入力されたデータは以下の帳票で使用されます。 

 

 

 点検測定記録表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 印刷帳票１ 印刷帳票２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 印刷帳票３ 印刷帳票４ 
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 印刷帳票５ 
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